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Untersuchungsumfang der eigenverantwortlichen Wasserbeprobungen 

in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und 

öffentlichen Einrichtungen, z. B. Hotels oder Turnhallen 

 
Mikrobiologische und chemische Parameter 
        Stand 04.2025 

Art des 
Wassers 

Entnahmestellen Art der 
Probe 

Häufigkeit Untersuchungs-
parameter 

Trinkwasser 
Kaltwasser 

Übergabestelle 
sowie peripher 
endständige 
Entnahmestelle 

mikrobiologisch jährlich Koloniezahl 22°C 
Koloniezahl 36°C 
E. coli 
coliforme Keime 
Preudomonas aerug. 
 

Trinkwasser 
Warmwasser 

Eintritt der TW-
Erwärmung,  
Austritt der TW-
Erwärmung,  
peripher endständige 
Entnahmestelle (1) 

 

mikrobiologisch jährlich Legionellen 

Trinkwasser 
Kaltwasser 

in der 
Hausinstallation beim 
Verbraucher 

chemisch einmalig bis 6 Monate 
nach Fertigstellung 
und nach 
Umbaumaßnahmen in 
der Hausinstallation 

Blei 
Cadmium 
Chrom 
Eisen 
Kupfer 
Nickel 
Zink 
 

  chemisch jährlich, wenn 
zusätzlich im Gebäude 
mit chlorhaltigen 
Produkten desinfiziert 
wird (z.B. Chlordioxid) 
 

Chlorit 
Chlorat 

  chemisch jährlich, wenn 
zusätzlich im Gebäude 
mit chlor- oder 
bromhaltigen 
Produkten desinfiziert 
wird. 
 

Halogenessigsäuren 
THM 
(Grenzwert gültig ab 
12.01.2026) 

Trinkwasser 
Kaltwasser 
und 
Warmwasser 

in der 
Hausinstallation beim 
Verbraucher 

chemisch jährlich, wenn in der 
Vergangenheit eine 
Rohrinnensanierung 
mit Epoxidharz 
vorgenommen wurde 

Bisphenol A 

(1): gilt für Trinkwassererwärmer mit einem Inhalt von mehr als 400l oder bei mehr als drei Litern Leitungsvolumen 
zwischen Erwärmer und Auslass. 
 
Ihr Landratsamt Schwäbisch Hall, Gesundheitsamt, Karl-Kurz-Straße 44, 74523 Schwäbisch Hall.  
e-Mail: gesundheitamt@LRASHA.de        


